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Furo na laje p/ passagem LINHA LIQUIDO VAZAO DE AR
da tubulagédo-10x10cm DIAMETRO DA LINHA EM m¥h
EM POLEGADAS
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CAJE 6 PONTO DE FORGA P/ SPLIT, 220V/60 Hz/1F+N+T/ 2,18 kW (PROTEGIDO POR DISJUNTOR MONOPOLAR) 4
Ls g IMPERMEABILIZADA
ARG i= 2% 5 PONTO DE FORGA P/ SPLIT, 220V/60 Hz/1F+N+T/ 0,82 kW (PROTEGIDO POR DISJUNTOR MONOPOLAR) 1
= RUFO EM CHAPA
c\ METALICA DOBRADA 4 UNIDADE CONDENSADORA, CARRIER, MOD. 38XCD018515MC, CAPACIDADE 18.000 BTU/h 4
L.S15/8"
IRy L CAIXA D’AGUA 3 UNIDADE CONDENSADORA, CARRIER, MOD. 38KCA009515MC, CAPACIDADE 9.000 BTU/h 1
1 EM POLIETILENO i
- T 2 UNIDADE EVAPORADORA (SPLIT) PISO-TETO, CARRIER, MOD. 42XQC018515L.C, CAPACIDADE 18.000 BTU/h 4
TELHA FIBROCIMENTO v = 1.000L TELHA FIBROCIMENTO
ONDULADA ONDULADA 1 UNIDADE EVAPORADORA (SPLIT) HI-WALL, CARRIER, MOD. 42LUCA009515LC, CAPACIDADE 9.000 BTU/h 1
i= 9% - i=9%
ITEM DESCRICAO QUANT.
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TRANSLUCIDA TRANSLUCIDA 1- DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.
Th %wﬂm%? I %\Q%%? 2- OS CONDENSADORES DEVERAO SER APOIADOS EM CALGO DE BORRACHA DE 1" DE ESPESSURA.
- : - : 3- A LINHA HIDRAULICA PARA DRENAGEM DO CONDENSADO DA EVAPORADORA NAO DEVE POSSUIR
DIAMETRO INFERIOR A 3/4" E DEVE POSSUIR LOGO APOS A SAIDA, SIFAO QUE GARANTA UM
m PERFEITO CAIMENTO E VEDACAO DO AR.
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Furo na laje p/ passagem
da tubulagdo-10x10cm
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Furo na laje p/ passagem _
da tubulagdo-10x10cm

PLANTA BAIXA - NIVEL 01 |
esc.: 1:50

Condensadora Condensadora
Chapa expandida
#14 c/ tratamento
Anti-corrosédo
| L | _Nm<_m>0 03 DATA: 100222011 Ummo_ﬂ_oyo ”w_wﬂﬂnuwﬂn%nvmwwmu,ﬂnm ar condicinado da biblioteca e do telecentro
Perfil U 100x50mm Perfil U 100x50mm
Chumbado na parede Chumbado na parede
PROGRAMA DE
Furo na laje p/ 7 ™_ Furona laje p/ vb n ACELERACAO DO
Passagem da tub. Forro Passagem da tub. CRESCIMENTO - -
PAiS RICO E PAiS SEM POBREZA
Perfil U 100x50mm / Evaporadora piso teto Evaporadora piso teto Perfil U 100x50mm
2 XXXXX NUumero do empreendimento
MODELO 3000m XXXXX Numero do Processo
/ Local da obra: Rua XXX, Numero XX, Bairro XXX; Cep XXXX-XX; Municipio; Estado;
Latitude XX° XXX [S ou N] e Longitude XX° XXX W [GPS] O Cadastro Imobiliario XXXX
CINE TEATRO Progetto Arq., Eng. e const. Ltda.
Av. 84, 644, Sala 03, Ed. Maria Carolina, Goiania - GO
/ Tel./Fax: 62 3281 2735
; . s ———
; ﬁ PROJETO DE AR CONDICIONADO - EXECUTIVO
Autor do projeto: JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA
Corte A-A CREA: 9892/D-GO ,
esc.: ‘_ mO Responsavel pelo Projeto: ENG. JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA
R CREA: 9892/D-GO
PLANTA BAIXA / COBERTURA / CORTE
LEGENDAS E NOTAS
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